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LAI-Hinweise

Im neuen Modell erhöht sich der berechnete Beurteilungspegel durch:

• Entfallen der Bodendämpfung Agr

� rechnerisch max. 4,8 dB, real zwischen 0 und 4,5 dB

• Entfallen von cmet

� zwischen 0 und 1,5 dB

 beide Größen sind höhen- und entfernungsabhängig, d.h. je kleiner die WEA 
und je größer die Entfernung, desto höher die „alte“ Dämpfung und desto 
mehr erhöht sich der Beurteilungspegel im neuen Modell

Unterschied der Modelle



LAI-Hinweise

Es gibt aber im Gegenzug Modifikationen, die zu einer Absenkung des 
berechneten Pegels führen:

• Absenkung der Unsicherheit des Prognosemodells auf 1,0 dB
� d.h. Absenkung des Zuschlags für Gesamtunsicherheit um 0,4 dB

• frequenzselektive Berechnung der Luftabsorptionsdämpfung Aatm, 
der Abschirmwirkung Abar und der Reflexionen
� führt immer zu einer Absenkung des berechneten Pegels, 

deren Höhe vom Spektrum des WEA-Typs und Betriebsmodus abhängig ist 
(ΔAatm= 0,3…2,5 dB)

 WEA mit einem hochfrequenten Spektrum profitieren von der spektralen 
Berechnung besonders stark, moderne WEA haben tendenziell ein höher 
frequentes Spektrum als ältere WEA

Unterschied der Modelle



LAI-Hinweise Auswirkungen neues Modell

Agr in Abhängigkeit von Nabenhöhe und Abstand

Cmet in Abhängigkeit von Nabenhöhe und Abstand

Abstand 300 500 600 1000 1500 2000
Nabenhöhe

40 2,4 3,4 3,6 4,1 4,3 4,5
75 0,4 2,2 2,6 3,5 3,9 4,2

100 0,0 1,4 1,9 3,1 3,7 3,9
120 0,0 0,7 1,4 2,7 3,4 3,8
130 0,0 0,4 1,1 2,6 3,3 3,7
140 0,0 0,1 0,8 2,4 3,2 3,6
150 0,0 0,0 0,6 2,2 3,1 3,5
160 0,0 0,0 0,3 2,1 3,0 3,4

Abstand 300 500 600 1000 1500 2000
Nabenhöhe

40 0,0 0,2 0,5 1,1 1,4 1,6
75 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 1,2

100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0
120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8
150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
160 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4



LAI-Hinweise Beispiele Agr im Gutachten

Nabenhöhe

Der Wert von Agr 
entfällt als Dämpfung, 
der Pegel erhöht sich 
im neuen Modell um 

diesen Wert

K0 = Dc= 3 dB 
entspricht Agr= -3 dB 
im Interimsverfahren

Abstands- und Höhenabhängigkeit deutlich zu erkennen

Cmet nimmt erst in 
Abständen > 10H 

einen Wert >0 dB an



neue LAI-Hinweise

 Das neue Verfahren ist komplex. 
Die häufig bei WEA auftretenden „Schallgutachter“ ohne akustische Qualifikation 
sind überfordert. Der Einsatz eines Schallgutachters mit akustischer und 
immissionsschutzfachlicher Qualifikation ist unerlässlich!

 Für hohe, neue WEA in kurzen Abständen ergeben sich kaum Änderungen, 
ggf. sogar geringere berechnete Beurteilungspegel als im alten Modell. 
Für jede WEA gibt es in Abhängigkeit ihrer Höhe und ihres Frequenzspektrums 
einen spezifischen Abstand, unterhalb dessen geringere und oberhalb dessen 
höhere Werte prognostiziert werden.

 Der Abstandsbereich um etwa 1000 m ist kritisch. Liegt dort der maßgebliche 
(nächstgelegene) Immissionsaufpunkt oder ein Ortsrand mit strengerem Richtwert, 
kann dies eine stärkere Nachtabregelung auslösen.

 Problematisch sind die typischen vergleichsweise kleinen und tieffrequenten 
WEA der ersten Ausbauwelle. Das bereits bekannte Problem „hochgerechneter“
Vorbelastung weitet sich durch das Interimsverfahren aus.

Fazit



Regelungsdokumente Übersicht

NALS-Dokument N 190: Interimsverfahren zur Prognose der 
Geräuschimmissionen von Windenergieanlagen
• keine Norm, da kein Normsetzungsverfahren durchlaufen
• Niederschrift der Diskussion einer Sitzung des Normausschusses
• Aussage, dass das Verfahren „im Rahmen der TA Lärm Anwendung finden 

kann“ ist irreführend, da diese rechtliche Entscheidung dem NALS nicht zusteht

LAI-Dokument: Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA)
• von der LAI beschlossen, von der UMK zur Kenntnis genommen, auf der 

Internetseite der LAI veröffentlicht, in den meisten Ländern per Erlass eingeführt
• keine Änderung der TA Lärm, sondern Abweichung von ihr
• für Behörden bindend, für Gerichte nicht
• offen, ob die Erkenntnislage ausreicht, um die hohe rechtliche Schwelle des 

Entfallens der Bindungswirkung der TA Lärm zu überwinden 
• diverse Zweifelsfragen

LAI-Dokument: Auslegung der Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei WKA
• unveröffentlicht, lediglich Empfehlung des PhysE (Unterausschuss der LAI), 

den Behörden das Papier zur Verfügung zu stellen
• keine Auslegung, sondern Abweichung vom (Original-)Hinweispapier
• in den meisten Bundesländern (bisher) nicht per Erlass eingeführt und den 

Behörden nicht bekannt



allgemein Anwendungsbereich

NALS-Dokument Ziffer 3.5:  
„hoch liegende Quelle = eine Quelle, deren Ersatzquelle außerhalb der 
zulässigen Quellhöhe im Anwendungsbereich DIN ISO 9613-2 liegt
Anmerkung 1 zum Begriff: Die DIN ISO 9613-2 begrenzt die Quellhöhe auf 

kleiner 30 m.“

LAI-Hinweise Ziffer 2:
Die DIN ISO 9613-2 gilt für die Berechnung der Schallausbreitung bei boden-
nahen Quellen (bis 30 m mittlere Höhe zwischen Quelle und Empfänger; 

s. Kapitel 9, Tabelle 5)….. Für WKA als hochliegende Schallquellen (>30 m) sind 
diese neueren Erkenntnisse im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen.

ISO 9613-2:
• Anwendungsbereich (Ziffer 1) enthält keine zahlenmäßige Höhenbegrenzung
• Begrenzung wird aus Ziffer 9, Tab. 5 abgeleitet, in der allerdings lediglich 

Unsicherheiten für verschiedene Fallkonstellationen angegeben sind
• beide Dokumente (NALS und LAI) zitieren zudem Tab. 5 fehlerhaft, da sich 

die dortigen Höhenangaben weder die Quellhöhe über Boden (in der Norm hs) 
noch die mittlere Höhe zwischen Quelle und Empfänger (in der Norm hm) 
beziehen, sondern auf die „mittlere Höhe von Quelle und Empfänger“ (in der 
Norm h)



allgemein Anwendungsbereich

Problem:  
NALS-Dokument und LAI-Hinweise widersprechen sich und der ISO 9613-2

Erlasslage:
LAI-Hinweise sind per Erlass eingeführt, sie sind also maßgeblich für Behörden
� Interimsverfahren ist demnach auf WEA > 30 m Nabenhöhe anzuwenden

LAI-Auslegungsdokument zum LAI-Hinweispapier:
Interimsverfahren ist ab einer Quellhöhe (=Nabenhöhe) von 50 m anzuwenden
� keine fachliche Erläuterung, Begründung oder Herleitung der Zahlenangabe

(vermutlich Bezug auf eine mittlere Höhe des Ausbreitungsweges hm der 
ISO 9613-2 von 30 m, da (50 + 5):2 = 27,5 m in ebenem Gelände)

� Problem: dies stellt keine Auslegung oder Erläuterung, sondern eine 
Abweichung von den LAI-Hinweisen dar

� wenn Auslegungsdokument nicht ebenfalls per Erlass eingeführt ist, 
gilt daher weiterhin das „Original“-Hinweispapier

Praxis:
Höhengrenze betrifft nur wenige Anlagen, meist typische „Hofstellenanlagen“



allgemein Frequenzbereich

NALS-Dokument Ziffer 4.1:  
Berechnung ist für den Frequenzbereich 63 Hz bis 8 kHz durchzuführen

LAI-Hinweise:
• keine explizite Angabe zum Frequenzbereich, daher gilt durch Verweis auf 

Interimsverfahren das NALS-Dokument
• Widerspruch zur fehlenden Angabe für die 8 kHz-Oktave im Referenzspektrum

LAI-Auslegungsdokument:
• Aussage, dass 8 kHz-Oktave für WEA nicht immissionsrelevant ist 

(bereits emissionsseitig geringer Anteil am Summenpegel, wegen hoher 
Luftabsorptionsdämpfung ab 500 m Entfernung auf (nahezu) Null abgesunken)

• 31,5 Hz-Oktave „ist zu berücksichtigen, wenn Daten verfügbar sind“
� entweder ist die 31,5 Hz-Oktave relevant, dann muss die einbezogen 

werden und fehlende Daten müssen nachgefordert werden
� oder sie ist nicht relevant, dann darf sie nicht verwendet und infolgedessen 

bindend in der Genehmigung festgeschrieben werden

Lösungsansatz in der Praxis:
• Orientierung an der jeweiligen Erlasslage oder an der TA Lärm i.V.m. den 

bei WEA technisch maßgeblichen Oktaven: 63 – 4000 Hz



Interimsverfahren Ziffer 4.1 A-Bewertung

Antwort:
Nein, die Berechnung kann wie bisher auch mit den A-bewerteten Pegeln 
durchgeführt werden. Beide Berechnungen sind mathematisch äquivalent. 
Einige Softwareprogramme verlangen für die frequenzspezifische Berechnung 
jedoch die Eingabe in Form von unbewerteten Pegeln.

Frage: Müssen die Oktavpegel vor der Berechnung in unbewertete Pegel 
überführt und nach der Berechnung wieder A-bewertet werden?



LAI-Hinweise Ziffer 1.1 Spektrum der Vorbelastung

„In der Regel ist das Referenzspektrum als Grundlage für die Eingangsdaten 
der Prognose heranzuziehen (siehe Ziffer 6). Liegen qualifizierte 
Informationen über detaillierte anlagenbezogene Oktavspektren vor, können 
auch diese herangezogen werden.“

„Bei WKA, die als Vorbelastung zu berücksichtigen sind, ist der in ihrer 
Genehmigung festgelegte zulässige Schallleistungspegel zu verwenden. 
Gibt es keine derartige Festlegung im Genehmigungsbescheid, so kann 
der Schallleistungspegel sachlich begründet abgeschätzt werden. Liegt 
zu dem Anlagentyp in der genehmigten Betriebsweise ein Messbericht 
vor, kann der für die Vorbelastung anzusetzende Schallleistungspegel 
des bestimmungsgemäßen Betriebs z. B. auf Basis des im Messbericht 
dargestellten Geräuschverhaltens abgeschätzt werden. […]“



LAI-Hinweise Ziffer 1.1 Berechnung der Vorbelastung

Grundsätzliches
• in Schallprognosen für WEA wird generell die Gesamtbelastung durch den 

Windpark berechnet, d.h. sowohl Zusatz- als auch Vorbelastung
• auch die Vorbelastung ist nach dem Interimsverfahren zu berechnen
• Schall der Vorbelastungs-WEA breitet sich nicht anders aus als Schall der 

Zusatzbelastungsanlagen
• entspricht generellem Vorgehen im Immissionsschutz, wenn das 

Ausbreitungsmodell geändert wird (vgl. z.B. Umstellung von VDI 2714 auf 
ISO 9613-2, Modifizierungen des Ausbreitungsmodells der TA Luft)

• wie bereits bei der Berechnung nach ISO 9613-2 benötigt der Schallgutachter 
Angaben über die Vorbelastung von der Behörde



LAI-Hinweise Ziffer 1.1 Schallpegel der Vorbelastung

Hierarchie der Vorbelastungsbestimmung:
1. entsprechend der Festlegung im Genehmigungsbescheid bzw. den Dokumenten 

in den zugehörigen Antragsunterlagen (z.B. Typvermessungsbericht)
2. sachlich begründete Herleitung aus für den WEA-Typ bekannten 

Typvermessungen
3. sachlich begründete Herleitung aus anderen Aspekten, z.B.:

- Abnahmemessung der konkreten Anlage*
- sinnvolle Rückrechnung aus dem Immissionsrichtwert
- Messberichte / Erfahrungswerte für WEA anderen Typs gleicher   

Anlagengeneration

 entspricht dem bisherigen Vorgehen in Bezug auf Summenschallleitungspegel,  
nun auch für Oktavspektrum



LAI-Hinweise Ziffer 1.1 Schallpegel der Vorbelastung

* Achtung Abnahmemessung:
• gibt es eine Festlegung des Schallpegels in der Genehmigung, ist dieser und 

nicht der höhere oder niedrigere Messwert der Abnahmemessung 
heranzuziehen („wie genehmigt“)

• ist der abnahmevermessene Wert in eine Änderungsgenehmigung eingeflossen, 
ist dies der neue, letztgültige „genehmigte“ Wert der VB

• Überschreitung (=Verletzung der Genehmigung der VB-WEA) kann nicht dem 
nachfolgenden Betreiber der ZB-WEA angelastet werden und genießt keinen 
Bestandsschutz 

• Ansatz eines niedrigeren Wertes aus der Abnahmemessung würde einer 
„Wegnahme“ des Schallkontingents der VB-WEA entsprechen

• Verzicht auf ggf. „freies“ Schallkontingent“ ist nur durch Betreiber der VB-WEA 
möglich (Verzichtserklärung durch fremden Betreiber oder Regelung im 
Genehmigungsbescheid als Neukonfiguration des Nachtbetriebs bei identischem 
Betreiber)



LAI-Hinweise Ziffer 1.1 Spektrum der Vorbelastung

Hintergrund Referenzspektrum:
• Einführung des Referenzspektrums auf Grund der Befürchtung, dass Spektren 

für Alt-WEA nicht verfügbar
• Mittelwert aus zahlreichen Messberichten von WEA-Typen der ersten 

Ausbauwelle (bis etwa 2 MW-Klasse der Generation bis etwa 2007)

Probleme:
• vorrangige Anwendung des Referenzspektrums steht im Widerspruch zum 

Zitat des Grundsatzes der Rechtsprechung: „VB ist anzusetzen wie genehmigt“
• bei VB, die bereits nach dem Interimsverfahren genehmigt wurde, wäre 

Referenzspektrum komplett systemwidrig
• der gleiche WEA-Typ wird unterschiedlich als VB (Referenzspektrum) und ZB 

(typvermessenes Spektrum) angesetzt
• spezifische Spektren der Alt-Typen weichen deutlich von Referenzspektrum ab
• Referenzspektrum für „neuere“ Anlagentypen und Serrations nicht repräsentativ



LAI-Hinweise Ziffer 1.1 Spektrum der Vorbelastung

Lösungsansätze:
• Orientierung an der Rechtsprechung, d.h. in der Regel Ansatz des Spektrums 

aus den Genehmigungsunterlagen
• alternativ: Spektrum aus bekannter Typvermessung
• nochmals alternativ: Spektrum aus Abnahmemessung
• erst danach Referenzspektrum anwenden
• zutreffendere Daten, aber größerer Aufwand

Anwendungserfahrungen:
• um Arbeitszeit zu sparen oder aus mangelnder Erfahrung und Fachwissen 

behaupten einige Gutachter schnell, es gebe keine typspezifisch vermessene 
Spektren

• ein Teil der Hersteller meint, Spektren alter Typen „freigeben“ bzw. „sperren“
zu dürfen

• auch Betreiber von Vorbelastungs-WEA müssen ggf. vorhandenen 
Abnahmemessbericht nicht „freigeben“

• zur Aufwandsreduzierung ggf. Abgrenzung des Einwirkbereich auf Basis von 
Referenzspektrum mit „Puffer“ für tatsächliches Spektrum



LAI-Hinweise Ziffer 1.1 Skalierungsnotwendigkeit

Gründe:
• Anwendung Referenzspektrum
• Festsetzung des Summenschallleistungspegels in der Genehmigung weicht 

von (Typ-)Vermessungsbericht ab (z.B. bei WEA, die zum Genehmigungs-
zeitpunkt im jeweiligen Modus noch nicht typvermessen waren)

• frühere und aktuelle Vermessungsnormen (DIN 61400-11 Ed. 1 und 2) 
fordern keine Identität beider Zahlenangaben im Vermessungsbericht, 
Skalierungsforderung der FGW-Richtlinie (Rev. 18, Ziffer 2.4) anscheinend 
nicht durchgehend befolgt

Problem: Summenschallleistungspegel und Summe der Oktavpegel 
ist oftmals nicht identisch 

Lösungsansätze:
• in der Praxis Skalierung des Spektrums auf maßgeblichen Summenpegel
• in der Normsetzung: Harmonisierung von Bestimmung des 

Summenpegels mit dem Oktavspektrum, Beachtung der FGW-Richtlinie 



LAI-Hinweise Ziffer 1.1 Skalierungsnotwendigkeit

Antwort:
• Differenz zwischen maßgeblichem Summenschallleistungspegel und 

Summe der Oktavpegel des maßgeblichen Spektrums berechnen
• zu allen Oktavpegeln diese Differenz addieren
• das auf diese Weises skalierte Spektrum ist von der „Form“ her identisch 

mit dem Ausgangsspektrum und ergibt in Summe den maßgeblichen 
Summenpegel

Frage: Wie funktioniert Skalierung? 
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TA Lärm Ziffer A.1.2 a) „lautester“ Betriebszustand

Gründe:
• moderne WEA haben in mehreren Wind-BINs im Bereich von 6 – 10 m/s 

(nahezu) identische Summenschallleistungspegel, aber unterschiedliche 
Spektren

• Spektrum ist wesentlich für Höhe des immissionsseitigen Beurteilungspegels
• idR liegt der Effekt bei etwa 0 – 0,2 dB(A), kann aber in Einzelfällen 

bis zu 0,7 dB(A) betragen
• betrifft Vermessungsberichte und Herstellerangaben

Problem: „Betriebsart, die im Einwirkbereich die höchsten 
Beurteilungspegel erzeugt“ ist nicht mehr unmittelbar am 
Summenschallleistungspegel zu erkennen 

Lösungsansätze:
• in der Praxis: Ermittlung des „lautesten Wind-BINs“ durch Gutachter
• in der Normsetzung: Kennzeichnung des „lautesten Wind-BINs“ im 

Typvermessungsbericht



TA Lärm Ziffer A.1.2 a) „lautester“ Betriebszustand - Beispiele

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Summen-
LW

Aatm 
frequenz-

selektiv 
500 m

Nordex N131, 
Mode 11, 7 m/s 79,5 85,9 89,2 90,7 90,5 90,2 89,5 85,4 97,7 2,7
Nordex N131, 
Mode 11, 8 m/s 80,3 87,0 90,3 90,8 91,1 89,4 86,8 80,0 97,5 2,0
Enercon 141 
BM0s, 7 m/s 88,2 94,1 97,6 100,8 99,8 96,1 86,9 63,8 105,5 1,5
Enercon 141 
BM0s, 8 m/s 89,2 94,9 97,6 99,9 99,9 97,5 88,7 65,1 105,5 1,6
Enercon 141 
BM0s, 9 m/s 89,4 95,0 97,4 99,5 100,0 98,0 89,1 65,1 105,5 1,7
Enercon 141 
BM0s, 10 m/s 89,4 94,9 97,2 99,3 100,0 98,3 89,2 64,7 105,5 1,8

Enercon 141 BM0s 
Typvermessung 83,7 90 95,3 97,3 101 100 94,7 78,6 105,5 2,6
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LAI-Hinweise Ziffer 1.2b Spektrum der Zusatzbelastung

„Der Schallleistungspegel eines WKA-Typs in einem bestimmten 
Betriebsmodus und das zugehörige Oktavspektrum wurden durch eine 
Typvermessung entsprechend den folgenden Richtlinien und Normen 
ermittelt: 
- FGW TR1 in der jeweils gültigen Revision in Verbindung mit 
- IEC 61400-11 Ed. 2 oder 
- IEC 61400-11 Ed. 3“



LAI-Hinweise Ziffer 1.2b Spektrum der Zusatzbelastung

Problem: FGW-Richtlinie fordert nur Angabe des Spektrums für den 
maximalen Wert des Schallleistungspegels, nicht für alle 
Wind-BINs

 immissionsseitig lautester Zustand kann nicht sicher 
bestimmt werden

Lösungsansätze:
• in der Praxis: bei aktuellen Vermessungsberichten Anforderung der 

Spektren für alle relevanten Wind-BINs
• in der Normsetzung: Verpflichtung zur Angabe von Spektren für alle 

vermessenen Wind-BINs (DIN 61400-11 Ed. 3 sieht dies bereits vor)

Hinweis für Altanlagen (Vorbelastung):

• Nachforderung der Spektren für alle Wind-BINs schwierig / großer Aufwand 
für Nachermittlung, z.T. unmöglich

• bleibt als Ungenauigkeit stehen; diese Ungenauigkeit ist sehr viel kleiner als 
durch LAI-Hinweise „akzeptierter“ pauschaler Ansatz des Referenzspektrums



LAI-Hinweise Ziffer 1.2b Spektrum der Zusatzbelastung

Problem:
• DIN 61400-11 Ed. 2 und Ed. 3 führen zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen
• unterschiedliche Praktiken der Gutachter, auch abweichend von beiden 

Normversionen, Vorgehen teilweise nicht ausreichend dokumentiert

Ed. 2 Ed. 3

Fremdgeräuschabstand 
> 6 dB

energetische Korrektur energetische Korrektur

Fremdgeräuschabstand 
zwischen 3 und 6 dB

Korrektur um 1,3 dB
Kennzeichnung mit Stern

energetische Korrektur
Kennzeichnung mit Stern

Fremdgeräuschabstand 
< 3 dB

keine Angabe eines Pegels keine Angabe eines Pegels, wenn 
Abstand in Bezug auf 
Summenpegel unterschritten

ansonsten: Abzug von 3 dB in 
Bezug auf Terzen, Angabe in 
Klammern

Pegelbestimmung Terz- und Oktavpegel sowie 
Summenpegel unabhängig 
voneinander jeweils 
eigenständig

Auswertung auf Basis der Terz-
pegel, Oktavpegel und Summen-
pegel wird als Summe der Terzen 
berechnet



LAI-Hinweise Ziffer 1.2b Spektrum der Zusatzbelastung

Konsequenzen:
Sowohl nach Ed. 2 und Ed. 3 darf der Summenpegel für ein Wind-BIN nur 
angegeben werden, wenn der Summenpegel einen ausreichenden 
Fremdgeräuschabstand von > 3 dB(A) hat

Ed. 2
• Terz-/Oktavpegel und Summenpegel 

werden unabhängig voneinander 
bestimmt

• es können einzelne oder mehrere 
Oktav-/Terzpegel wegen zu geringem 
Fremdgeräuschabstand fehlen

• Angabe des Summenpegels ist davon 
nicht beeinträchtigt

• für das Interimsverfahren ist der 
Datensatz des Wind-BINs bereits 
dann nicht mehr verwendungsfähig, 
wenn eine Oktave fehlt

• hoher Datenverlust / Messberichte 
sind häufiger nicht verwendungsfähig

Ed. 3
• Summenpegel wird als Summe der 

Terzen bestimmt
• sobald eine Terz fehlt, würde 

Summenpegel und vor allem 
Oktavpegel verfälscht

• Norm erlaubt daher Terzpegelangaben 
auch bei Fremdgeräuschabstand der 
Terz von < 3 dB

• so ist sichergestellt, dass bei 
ausreichendem Fremdgeräusch-
abstand des gemessenen Summen-
pegels stets alle Terzen besetzt sind

• Datensatz für das Interimsverfahren 
verwendungsfähig, auch wenn 
einzelne Terzen einen zu geringem 
Fremdgeräuschabstand haben



LAI-Hinweise Ziffer 1.2b Spektrum der Zusatzbelastung

96,4 dB(A) = Summenwert 
der Terzpegel der Spalte 
LWA,k; wegen fehlender 
Terzpegel bei 100 und 
200 Hz ist Summenpegel 
um ca. 0,3 dB(A) zu 
niedrig, die Okatven 125 
und 250 Hz würden um 
mehr als 1 dB(A) 
unterschätzt.

Beispiel 1: nicht 
verwendungsfähig



LAI-Hinweise Ziffer 1.2b Spektrum der Zusatzbelastung

Korrektur entsprechend Ed. 3: Angabe von Terz- und Oktavpegeln auch bei Fremdgeräuschabstand < 3 dB zulässig, 
dabei Korrektur durch Pauschalabzug von 3 dB → Messbericht ist für Interimsverfahren nutzbar
Bestimmung des (für das Interimsverfahren nicht relevanten) Summenpegels erfolgte hier aber nach Ed. 2 separat 

Beispiel 2: 
verwendungsfähig als 
Vorgriff auf zukünftige 
Norm



LAI-Hinweise Ziffer 1.2b Spektrum der Zusatzbelastung

Korrektur nicht normkonform: nach Ed. 2 dürften die mit ** 
gekennzeichneten Pegel nicht angegeben werden 
→ Messbericht wäre für Interimsverfahren nicht nutzbar

nach Ed. 3 dürften die mit ** gekennzeichneten Pegel um 3 dB korrigiert werden  
→ der hier angegebene, unkorrigierte Pegel ist demgegenüber sehr konservativ!
→ der Messbericht wird mit diesem Vorgehen für das Interimsverfahren verwendungsfähig gemacht

Beispiel 3: 
verwendungsfähig 
als konservative 
Abweichung von 
aktueller Norm



LAI-Hinweise Ziffer 1.2b Spektrum der Zusatzbelastung

keine ausreichende Dokumentation des 
Vorgehens, keine Angabe über 
vorgenommene Fremdgeräuschkorrektur, 
keine Kennzeichnung mit Stern oder durch 
Klammern

(vermutlich wird hier eine Art Mittelwert aus 
drei Spektren gebildet und durchgehend eine 
energetische Fremdgeräuschkorrektur 
vorgenommen)

Beispiel 4: 
ggf. verwendungsfähig 
nach Ergänzung der 
Dokumentation



LAI-Hinweise Ziffer 3 Unsicherheitsbetrachtung Vorbelastungsanlagen

Problem: LAI-Hinweise geben Unsicherheitsbetrachtung für neu 
hinzukommende Anlagen vor, sagen jedoch nichts über 
Umgang mit Unsicherheiten bei Bestandsanlagen

Lösungsansätze:
• Übernahme der Unsicherheiten für Typvermessung und Serienstreuung 

aus Genehmigung bzw. Prognose der Vorbelastungs-WEA
• Anpassung der Unsicherheit des Prognosemodells auf die Unsicherheit 

des Interimsverfahrens (1,0 dB)

Überlegungen:
• Unsicherheiten der Vermessung und der Serienstreuung beziehen sich auf 

Emissionsdaten, sind also ein Charakteristikum der WEA und damit der 
Genehmigungskonformität – ihre Übernahme entspricht dem Ansatz „wie 
genehmigt“

• Unsicherheit des Prognosemodells ist ein Charakteristikum des 
Prognosemodells, es wäre widersinnig, die Berechnung der VB auf das neue 
Prognosemodell anzupassen, aber die alte Unsicherheit beizubehalten

• berechneter „reiner“ Teilimmissionspegel der Vorbelastungs-WEA wird durch 
Berechnung der Vorbelastung mittels Interimsverfahren bereits gegenüber 
Prognose, die der damaligen Genehmigung zu Grunde lag, verändert



LAI-Hinweise Ziffer 3 Unsicherheitsbetrachtung Vorbelastungsanlagen

Problem: Wie „überführt“ man die verschiedenen Varianten der 
Unsicherheitsbetrachtung der Vergangenheit in das aktuelle System?

pauschaler Zuschlag von 2 dB (alte LAI-Hinweise):
• kein statistisches System, sondern lediglich pauschaler Zuschlag, der 

undifferenziert verschiedene Unsicherheiten abdecken soll
• nicht kompatibel mit aktuellem, statistischen System
• keine „Aufsplittung“ in Unsicherheit von Emissionsdaten / Prognosemodell möglich
 Lösungsansatz: Beibehaltung als pauschaler Zuschlag

(2 dB entspricht zudem ungefähr aktuellem Gesamtzuschlag von 2,1 dB)

gar keine Berücksichtigung von Unsicherheiten:
• betrifft in NRW erster Line (sehr) alte Anlagen, d.h. (sehr) kleine Anlagen, 

in anderen Bundesländern ohne oder mit „später“ Berücksichtigung von 
Unsicherheiten aber auch jüngere Anlagen

• Teilimmissionspegel wird für kleine Anlagen durch die Umstellung auf das 
Interimsverfahren besonders stark „hochgerechnet“
� dies spricht gegen erstmaliges Einbeziehen der Prognoseunsicherheit

• Prognosemodell ist stets mit Unsicherheit verbunden, auch Altanlagen sollen mit 
neuen Modell berechnet werden
� dies spricht für das erstmalige Einbeziehen der Prognoseunsicherheit

 Lösungsansatz: beide Ansätze vertretbar



LAI-Hinweise Ziffer 3a / 1.2 a) Unsicherheitsbetrachtung noch nicht 
typvermessener Neuanlagen

Problem:
• LAI-Hinweise sehen Integration der Unsicherheiten der Typvermessung 

und der Serienstreuung in die Pegelangabe des Herstellers vor
• LAI-Auslegungsdokument sieht die Berücksichtigung der Unsicherheit der 

Typvermessung im regulären Sicherheitszuschlag vor und macht zur 
Berücksichtigung der Serienstreuung keine Aussage

Achtung: 
Ein erhöhter Sicherheitszuschlag für nicht vermessene WEA ist nicht (mehr) 
vorgesehen!

Schwierigkeiten:
• Herstellerangaben geben rein physikalischen Pegel wider, Unsicherheits-

betrachtung ist (auch nach Auffassung der Hersteller) behördliche Aufgabe
• Unsicherheiten dürfen nicht mit Garantiebestimmungen zwischen Hersteller 

und WEA-Betreiber (Käufer) verwechselt werden!
• Behörde müsste kontrollieren, in welcher Höhe diese Unsicherheiten vom 

Hersteller berücksichtigt wurden
• getrennte Berücksichtigung von Unsicherheiten der Emissionsdaten und des 

Prognosemodells ist Systembruch (und führt in Summe zu höherem Zuschlag)



LAI-Hinweise Ziffer 3a / 1.2 a) Unsicherheitsbetrachtung noch nicht 
typvermessener Neuanlagen

Lösungsansätze:
• falls Hersteller tatsächlich Unsicherheiten in die Pegelangabe integriert haben 

sollte, wird nur noch Prognoseunsicherheit aufgeschlagen
� muss als „Systembruch“ in der Folge (Abnahmemessung, Vorbelastung für 
nachfolgende Anlagen) mit durchgeschleppt werden

• ansonsten: Aufschlag der Standardunsicherheiten einer 1-fach-Vermessung, 
gemeinsam mit Prognoseunsicherheit nach dem Standardsystem
� gewährleistet Klarheit, Gleichbehandlung und durchgehende 

Systemkompatibilität
� bei Aufnahme des Nachtbetriebs bzw. Durchführung der Abnahmemessung 
ist Status einer 1-fach-Vermessung gegeben, erhöhter Sicherheitszuschlag 
daher nicht gerechtfertigt
� erhöhter Sicherheitszuschlag würde entsprechend hohen „Toleranzbereich“
bzw. maximal zulässigen Schallleistungspegel bedeuten, was 

immissionsschutzrechtlich unerwünscht ist
• grundsätzlich Aufschieben des Nachtbetriebs bis zur Messung

� unterschreitet prognostizierter Beurteilungspegel die IRW deutlich 
(um etwa 3 dB), kann der Nachtbetrieb auch unmittelbar zugelassen werden



ISO 9613-2 Nr. 7.5 Reflexionen bei frequenzspezifischer Berechnung

Es werden abstandsabhängig nur Wellenlängen reflektiert, die „klein“ sind 
im Verhältnis zu den Abmessungen des Hauses.

Lösungsansätze:
• Reflektionen sollten stets durch die Software geprüft und berechnet werden

Effekte und Schwierigkeiten:
• tiefe Frequenzen (=große Wellenlängen) werden nicht reflektiert (63 - 250 Hz)

� berechneter Immissionsbeitrag wird i.d.R. kleiner als im Verfahren mit 
Einzahlkenngröße bei 500 Hz

• werden nur Frequenzen > 500 Hz reflektiert, wurde diese Reflexion im Verfahren 
mit Einzahlkenngröße bei 500 Hz „übersehen“
� berechneter Immissionspegel wird im Interimsverfahren größer

• Einschätzung „mit dem Auge“ kaum mehr möglich
• pauschaler „Reflexionsaufschlag“ nicht sachgerecht



ISO 9613-2 Nr. 7.4 Abschirmwirkung im Interimsverfahren

Abar = Dz – Agr > 0

Lr = LW + DΩ – Adiv – Aatm – Agr - Abar

Alternatives Verfahren: Lr = LW + 3 dB(A) – Adiv – Aatm – Agr - Dz + Agr

Interimsverfahren: Lr = LW + 0 – Adiv – Aatm – Agr - Dz + Agr

Agr hebt sich in Situationen mit Abschirmwirkung in der Berechnungsformel für 
den Beurteilungspegel auf, d.h. Bodenreflexion wird nicht eingerechnet

Der Term DΩ , der im Alternativen Verfahren die Bodenreflexion beinhaltet,
bleibt hingegen auch in Situationen mit Abschirmwirkung erhalten. 



ISO 9613-2 Nr. 7.4 Abschirmwirkung im Interimsverfahren

Effekte und Schwierigkeiten:
• durch die Integration der Bodenreflexion in den Term Agr wird diese im Zuge 

einer Abschirmwirkung nivelliert
� Interimsverfahren liefert dann um 3 dB(A) niedrigeren Teilimmissionspegel 

als Alternatives Verfahren
• Schallberechnungsprogramme bieten die Option, ein negatives Agr bei der 

Berechnung von Abar nicht abzuziehen (dies ist in CadnaA für das 
Interimsverfahren fest eingestellt)
� 3 dB Bodenreflektion bleiben erhalten

• kleine Werte von Dz (< 4,8 dB), die mit steigender Frequenz sinken, entstehen 
durch „negative Umwege“, d.h. der Schallstrahl verläuft knapp oberhalb des 
Schirms
� dieser Effekt wird im Alternativen Verfahren durch den Abzug von Agr

weitgehend reduziert, kommt im Interimsverfahren aber voll zum Tragen
• bei kleinen „positiven Umwegen“ ergibt sich ein konstanter Wert von 

Dz = 4,8 dB über alle Frequenzen
� dieser „markante“ Wert tritt im Alternativen Verfahren durch den Abzug von 

Agr nicht hervor, es treten stattdessen verschiedene Werte < 4,8 dB auf
• Abschirmmaß kommt im Bereich hoher Frequenzen häufig an die empfohlene 

Maximalgrenze von 20 dB



ISO 9613-2 Nr. 7.4 Abschirmwirkung im Interimsverfahren

Lösungsansätze in der Praxis:
• Option „negative Bodendämpfung nicht abziehen“ wählen 

(entspricht Empfehlung der ISO 9613-2 für hohe Quellen)
• Abschirmung durch negative Umwege zulassen 

� ansonsten käme es im Interimsverfahren zu einem harten „Sprung“ der 
Abschirmwirkung von 0 dB auf 4,8 dB je nach Verlauf des Schallstrahls 
knapp oberhalb oder knapp unterhalb der Schirmkante
� entspricht Modell der ISO 9613-2, d.h. der gültigen Norm
� was hier „richtig“ ist, ist fraglich

• auf Begrenzung des Maximalwertes des Abschirmmaßes von 20 dB achten 
(entspricht Begrenzung der ISO 9613-2)

• gilt für Schirmung durch Gebäude und Topografie

Lösungsansätze in der Normung:
• Interimsverfahren verweist zur Berechnung der Abschirmwirkung explizit auf 

ISO 9613-2
� NALS sieht also offensichtlich o.g. ISO 9613-2-konforme Berechnung für 

WEA als gültig und zutreffend an 
• eine Prüfung bzw. Auseinandersetzung mit den o.g. Effekten fand allerdings –

soweit ersichtlich – nicht statt; sie ist auch nicht im Zusammenhang mit der 
VDI 4101 Bl. 2 bekannt 

• offene Fragen: Was ist physikalisch allgemein bzw. für WEA zutreffend?



LAI-Hinweise Ziffer 4.1 Festlegung im Genehmigungsbescheid

„Als  maximal  zulässiger  Emissionswert  ist  der  in  der  Prognose  
verwendete Schallleistungspegel  Le,max   im  Genehmigungsbescheid  
festzuschreiben.  Dabei sind  die  in  der  Prognose  angesetzten  
Unsicherheiten  der  Emissionsdaten gemäß Ziffer 3 b) und 3 c) als 
Toleranzbereich zu berücksichtigen, das heißt, es ist  die  obere  
Vertrauensbereichsgrenze  des  Schallleistungspegels  für  ein 
einseitiges Vertrauensniveau von 90 % festzuschreiben. Es gilt: 

Der Schallleistungspegel ist als Einzahlwert in der Genehmigung 
festzuschreiben. 
Das zum Schallleistungspegel zugehörige Oktavspektrum ist in den 
Genehmigungsbescheid aufzunehmen. 

In den Hinweisen oder der Begründung zum Genehmigungsbescheid 
können Immissionsrichtwertanteile oder Teilbeurteilungspegel der 
Anlage aufgeführt werden.“
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LAI-Hinweise Ziffer 4.1 Festlegung im Genehmigungsbescheid

Problem: Erläuterungen zu Nebenbestimmungen sind in den 
LAI-Hinweisen komplett misslungen

• Festlegung des Summenschallleistungspegels rechtlich unzulässig, da keine 
Relevanz im Interimsverfahren
� Einhaltung des Summenschallleistungspegels stellt nicht sicher, dass 

Teilimmissionspegel eingehalten ist
� Überschreitung des Summenschallleistungspegels führt nicht zwingend zu 

einer Überschreitung des Teilimmissionspegels
• „Aufnahme“ des Oktavspektrums in Genehmigungsbescheid rechtlich unklar 

(es gibt nur verbindliche Festlegung oder unverbindliche und damit enbehrlich)
• „Aufführen“ von Teilimmissionspegeln als Hinweis oder in der Begründung 

rechtlich unerheblich und unverbindlich
• innerer Widerspruch der Definition von Le,max als Summenschallleistungspegel, 

wenn in Ziffer 5.2 eine Ausbreitungsrechnung mit Le,max als Sollwert 
vorgesehen ist, denn diese erfolgt frequenzspezifisch

Klarstellung im LAI-Auslegungsdokument:
Le,max bedeutet Le,max,Oktave



LAI-Hinweise Ziffer 4.1 Festlegungen im Genehmigungsbescheid

1. Schallimmissionsrichtwert (= Schutzanspruch des Wohnhauses) 

2. Schallemissionsbegrenzung (= schalltechnische Anforderung an WEA) 
� maximal zulässiger Schallleistungspegel, mit dem sichergestellt ist, 

dass der IRW eingehalten wird
� im Interimsverfahren nun Oktavschallleistungspegel statt 

Summenschallleistungspegel (Le,max,Okt)
� stellt emissionsseitigen Kontrollwert im Sinne des BVerwG dar
� einschließlich Festlegung, wann der maximal zulässige Schallleistungspegel 

bei einer Messung als eingehalten gilt (Umgang mit Unsicherheiten)

3. Festlegung von immissionsseitigen Sollwerten (≠Immissionsrichtwert!) für 
optionalen Nachweis durch Kontroll-Ausbreitungsrechnung 
� entspricht Teilbeurteilungspegel zuzüglich „Toleranzbereich“, 

d.h. Teilbeurteilungspegel, der sich aus Ausreitungsrechnung mit Le,max ergibt 
� dient nur der Überprüfung der Schallemission der WEA, keine Überprüfung der 

Schallausbreitung

4. „rechtlich zulässiges Maß an Emissionen“
� Rechtsprechung: das Maß an Emission/Immission, dass nachfolgende 

Betreiber als Vorbelastung zu berücksichtigen haben
� sichert konsistente Entscheidungen bei schrittweisem Ausbau einer Zone 
� entspricht dem Ansatz Lo im Schallgutachten der WEA



Die Windenergieanlage Nr. [x] ist zur Nachtzeit von 22:00 - 6:00 Uhr im schallreduzierten 
Betriebsmodus [X] mit einer maximalen Leistung von [X] kW und einer maximalen Drehzahl 
von [x] min-1 gemäß dem Vermessungsbericht [X] zu betreiben. Zur Kennzeichnung der 
maximal zulässigen Emissionen sowie des genehmigungskonformen Betriebs gelten folgende 
Werte:

Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die 
Auswirkungen des genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge 
zur Berücksichtigung von Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden; sie 
gelten somit auch als Vorbelastung für nachfolgende Anlagen. 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW,Okt [dB(A)]         

berücksichtigte 
Unsicherheiten 

σR = 0,5 dB        σP =  [x] dB        σProg = 1,0 dB 

Le,max,Okt [dB(A)]         

Lo,Okt [dB(A)]         

 

8 kHz-Oktave 
entfällt laut 

LAI-
Auslegungs-
dokument

Die Festlegung Lo,Okt ist 
wichtig, denn sie schafft Klar-
heit, da laut Rechtsprechung VB 
mit der „genehmigten Emission“
anzusetzen ist. 

Le,max,Okt ist der „Sollwert“, der als 
Maßstab bei der Abnahmemessung gilt. Wie 
der Nachweis zu führen ist, regelt die 
folgende Nebenbestimmung im Detail

Festlegung des zulässigen 
Betriebsmodus (wie bisher)

Festlegung der Emissionsdaten – im Prinzip wie bisher 
nur jetzt in Oktavpegeln: LwOkt = reiner Lw; separat 
aufgeführt sind die berücksichtigten Unsicherheiten
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LAI-Hinweise Ziffer 5.2 Durchführung Abnahmemessung

„Wird  eine  emissionsseitige  Abnahmemessung  gefordert,  ist  im  Anschluss  
mit den  Ergebnissen  der  Abnahmemessung  mit  den  ermittelten Oktav-
Schallleistungspegeln  eine  erneute  Schallausbreitungsrechnung nach  dem  
Interimsverfahren  durchzuführen.  Bei  dieser  Neuberechnung  ist  die 
Messunsicherheit,  nicht  jedoch  die  Unsicherheit  des  Prognosemodells  zu 
berücksichtigen.  Dabei  ist  der  Vergleich  mit  der  Ausbreitungsrechnung  
unter Ansatz  von  Le,max   durchzuführen.  Die  auf  Basis  des  gemessenen 
Emissionsspektrums berechneten A-bewerteten Immissionspegel dürfen die 
auf Basis  des  in  der  Prognose  angesetzten  Emissionsspektrums  
berechneten  A-bewerteten  Immissionspegel  nicht  überschreiten.“

…das bedeutet als Formel ausgedrückt:

 
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PPrognose W,Messung,RMessung,W 28,128,1 LL



LAI-Hinweise Ziffer 5.2 Durchführung Abnahmemessung

Problem
• Abnahmekriterium entspricht demjenigen der alten LAI-Hinweise

� gewährt einen Toleranzbereich von 1,1 dB(A) bei 1-fach-Vermessung bzw. 
0,1..0,3 dB(A) bei üblichen Streuungen von 3-fach-Vermessungen

• Messunsicherheit geht komplett zu Lasten des Betreibers 
� dies ist im Immissionsschutz nicht üblich

• insbesondere bei 3-fach-Vermessungen dürfte sich „eingerechnete“ Streubreite 
tatsächlich nicht realisieren

abweichende Regelung im LAI-Auslegungsdokument:
Abnahmemessung gilt als eingehalten, wenn

d.h. Toleranzbereich bei 1-fach-Vermessung von 1,7 dB(A)

 
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PPrognose W,Messung,W 28,1LL



LAI-Hinweise Ziffer 5.2 Durchführung Abnahmemessung

Hintergrund und Problem
• in vielen Fällen werden nicht alle Oktavschallleistungspegel eingehalten

� Abweichungen im Spektrum wirken sich immissionsseitig aber oftmals nicht 
relevant aus

• LAI-Hinweise sehen stets Durchführung von zwei neuen Ausbreitungsrechnungen 
im Zuge der Abnahmemessungen vor
� hoher, unnötiger Aufwand
� das Wort „Ausbreitungsrechnung“ führt zu Irritationen

Klarstellung im LAI-Auslegungsdokument:
Ausbreitungsrechnung nicht erforderlich, wenn alle gemessenen 
Oktavschallleistungspegel ≤ Le,max sind

wichtig!
Es handelt sich nicht um eine neue Ausbreitungsrechnung zum Nachweis der 
Einhaltung der IRW, sondern um eine Prüfung auf Genehmigungskonformität. Mit 
dieser Kontrollrechnung wird (nur) geprüft, wie sich ein abweichendes, gemessenes 
Spektrum immissionsseitig auswirkt. Vergleichswert ist dabei nicht der IRW, sondern 
der Teilimmissionspegel der jeweiligen WEA zuzüglich des Toleranzbereiches aus 
σR und σP (=Le,max)

nachzuweisen ist also:
2
P

2
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Werden nicht alle Werte Le,max,Okt eingehalten, kann der Nach-
weis des genehmigungskonformen Betriebs über die Durchführung 
einer erneuten Ausbreitungsrechnung für die betroffene einzelne 
WEA erbracht werden. Diese Kontrollrechnung ist mit dem 
identischen Ausbreitungsmodell einschließlich der Immissions-
aufpunktmodellierung durchzuführen, wie es in der Schallprognose 
des Ingenieurbüros [X], Nr. [x] vom xx.xx.xx abgebildet ist. Als 
Eingangsdaten sind die gemessenen Oktavschallleistungspegel 
des Wind-BINs mit dem höchsten gemessen Summen-
schallleistungspegel zuzüglich des 90%-Konfidenzintervalls der 
Messunsicherheit anzusetzen. Der Nachweis des genehmigungs-
konformen Betriebs gilt dann als erbracht, wenn die so ermittelten 
Teilimmissionswerte der betroffenen einzelnen WEA die für sie in 
Tabelle [x] der Schallprognose des Ingenieurbüros [X], Nr. [x] vom 
xx.xx.xx aufgelisteten Vergleichswerte nicht überschreiten. 

Im Rahmen einer messtechnischen Überprüfung ist der Nachweis eines 
genehmigungskonformen Betriebs dann erbracht, wenn die 
messtechnisch bestimmten Oktavschallleistungspegel des Wind-BINs 
mit dem höchsten gemessen Summenschallleistungspegel zuzüglich 
des 90%-Konfidenzintervalls der Unsicherheit der Messung die v.g. 
Werte Le,max,Okt nicht überschreiten. 

zwei Optionen für den positiven Nachweis bei der Abnahmemessung
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prinzipiell wie bisher, 
nur auf Basis der 
Oktavpegel und mit 
einem größeren 
Toleranzbereich 
(vgl. Formel für 
Le,max,Okt)

Der Aufschlag der 
Messunsicherheit auf 
den Abnahmemesswert 
entfällt laut 
FAQ-Katalog.

Da die Auswirkungen der 
Abweichungen der LwOkt 
auf den Immissionspegel 
der WEA nicht an Hand 
der Lw-Werte beurteilt 
werden können, werden 
die Auswirkungen durch 
eine Kontrollausbrei-
tungsrechnung ermittelt. 
Der immissionsseitige 
Kontrollwert hat 
denselben Toleranz-
bereich wie Lemax,Okt.



Wenn der Gutachter keine Tabelle mit den immissionsseitigen 
Vergleichswerten erstellt hat, können diese aus den als obere 
Vertrauensbereichsgrenze berechneten Teilimmissionspegeln 
abgeleitet werden. X nimmt dabei den folgenden Wert an: 

oder: „des Wind-BINs, das 
immissionsseitig den 
höchsten Beurteilungspegel 
erzeugt“

VariantenVarianten

Es ist für jedermann leicht 
zu überprüfen, ob statt des 
Spektrums des Wind-BINs 
mit dem höchsten Summen-
Lw das Spektrum eines 
anderen Wind-BINs höhere 
Immissionspegel erzeugt. 
Es wird gegenüber Nachbarn 
schwer zu vermitteln sein, 
wenn man eine daraus ggf. 
resultierende Überschreitung 
ignoriert.oder: „..aufgelisteten Teilimmissionspegel 

abzüglich eines Wertes von x dB(A)…“

Werden nicht alle Werte Le,max,Okt eingehalten, kann der Nach-
weis des genehmigungskonformen Betriebs über die Durchführung 
einer erneuten Ausbreitungsrechnung für die betroffene einzelne 
WEA erbracht werden. Diese Kontrollrechnung ist mit dem 
identischen Ausbreitungsmodell einschließlich der Immissions-
aufpunktmodellierung durchzuführen, wie es in der Schallprognose 
des Ingenieurbüros [X], Nr. [x] vom xx.xx.xx abgebildet ist. Als 
Eingangsdaten sind die gemessenen Oktavschallleistungspegel 
des Wind-BINs mit dem höchsten gemessen Summen-
schallleistungspegel zuzüglich des 90%-Konfidenzintervalls der 
Messunsicherheit anzusetzen. Der Nachweis des genehmigungs-
konformen Betriebs gilt dann als erbracht, wenn die so ermittelten 
Teilimmissionswerte der betroffenen einzelnen WEA die für sie in 
Tabelle [x] der Schallprognose des Ingenieurbüros [X], Nr. [x] vom 
xx.xx.xx aufgelisteten Vergleichswerte nicht überschreiten. 

σσσσσ
2

R

2

P

2
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2

R

2

P
1,281,28 



Abnahmemessung Genehmigungskonformität

Problem: Wie geht man mit einer (ggf. deutlichen) Abweichung von dem in 
der Genehmigung aufgeführten Oktavschallleistungsspektrum um, 
das aber die immissionsseitigen Kontrollwerte einhält?

Überlegungen
• Abweichungen werden allgemein und regelmäßig erwartet
• selbst größere Abweichungen des Emissionsspektrums wirken sich 

immissionsseitig oft nur gering aus
• immissionsseitiger Nachweis durch Kontrollrechnung wurde gerade deswegen 

durch die LAI-Hinweise eröffnet
• es wäre daher widersinnig, aus derartigen Abweichungen ein Erfordernis einer 

Änderungsgenehmigung abzuleiten 
• allerdings bleibt dann auf Dauer ein nicht der Realität entsprechendes (als eine 

Art „akustisches Äquivalent“ anzusehendes) Oktavspektrum in der 
Genehmigung und somit als maßgebliche Vorbelastungsdaten bestehen

• Grenze, ab der ein zwar in der Immissionswirkung äquivalentes, aber von der 
Charakteristik „völlig anderes“ Spektrum vorliegt und damit das Erfordernis 
einer Änderungsgenehmigung auslöst, ist derzeit unbekannt

Achtung: Eine Überschreitung der immissionsseitigen Kontrollwerte ist immer 
nicht genehmigungskonform und löst daher entweder eine Ordnungs-
verfügung oder ein Änderungsgenehmigungserfordernis aus!



LAI-Hinweise Ziffer 4.

LAI-Hinweise

• Ziffer 4.2 – 4.4: grundsätzlicher Verzicht auf Abnahmemessungen bei Vorliegen 
einer 3-fach-Vermessung

• Ziffer 4.1: Möglichkeit der Extrapolation von Messergebnissen bei 
unzureichenden Windverhältnissen

• innere Widersprüche zwischen den Regelungen

Praxisfragen

• alle Formulierungen sind „kann“- Regelungen, d.h. Behörde hat freies 
Ermessen und kann auch anders entscheiden

• Begründungen der LAI-Hinweise zum Absehen von Messungen oder zur 
Möglichkeit von Extrapolation überzeugen nicht
� große Streubreite s einer 3-fach-Vermessung kann gerade das Erfordernis 

einer Abnahmemessung begründen
� 3-fach-Vermessung hilft nicht dabei, mangelhafte WEA außerhalb der 

normalen Streubreite zu erkennen
� Abnahmemessung soll theoretische Annahmen der Genehmigung tatsächlich 

überprüfen, erneute theoretische Berechnungen hierzu nicht zielführend

Forderung von Abnahmemessungen



LAI-Hinweise Ziffer 4.

LAI-Hinweise

• Ziffer 4.1: Vorlage der Messergebnisse innerhalb von 12 Monaten,
Fristverlängerung im Einzelfall möglich

• Ziffer 4.2: „Sicherstellen“ des messtechnischen Nachweises innerhalb von 12 
Monaten

• keine Hinweise, was bei Fristüberschreitung passieren soll

Probleme und Lösungsansätze

• niemand kann „sicherstellen“, dass Messung innerhalb von 12 Monaten 
durchgeführt werden kann (meteorologische und örtliche Verhältnisse, 
Wartezeiten bei Messinstituten, technische Probleme, Klageverfahren usw.) 

• Fristsetzung auf Vorlage der Auftragsbestätigung beschränken

• bei Aufschieben des Nachtbetriebs besteht kein öffentliches Interesse an einer 
zeitnahen Durchführung der Messung

Forderung von Abnahmemessungen



LAI-Hinweise

Kontrolle auf genehmigungskonformen Betrieb
• richtet sich weiterhin nach den Festlegungen in der jeweiligen Genehmigung

Überprüfung auf Erforderlichkeit von nachträglichen Anordnungen

• theoretisch maximaler Unterschied zwischen beiden Verfahren beträgt 4,8 dB(A)
� in realen Situationen werden i.d.R. nicht mehr als 2 dB(A) erwartet

• Ausbreitungsmodell hat in Bezug auf reale Windparks modellimmanente 
Sicherheiten
� nicht von allen WEA gleichzeitig Mitwind
� Richtwirkung der Schallabstrahlung von WEA 
� nicht alle WEA eines Parks laufen gleichzeitig auf maximaler Leistung

• bei einer nachträglichen Anordnung liegt Beweislast bei Behörde
� keine Sicherheitszuschläge zu Lasten des Betreibers
� Messabschlag nach Ziffer 6.9 TA Lärm
� ggf. sogar noch 5 dB(A)-Kriterium der Ziffer 5.1 Abs. 3 TA Lärm zu beachten(?)

• selbst wenn eine Immissionsrichtwertüberschreitung nachgewiesen werden 
könnte, wären Anordnungen nur gezielt bei einzelnen WEA zulässig, bis IRW 
eingehalten wird (Auswahlermessen)

 Diese Nachweiskette wird i.d.R. ergebnislos enden.
 Serienartige Überprüfungen von Bestands-WEA sind nicht indiziert.

Anlass für nachträgliche Anordnungen bei Altanlagen?



LAI-Hinweise

Änderung ist nicht schallimmissionsrelevant
• z.B. Einrichtung einer BNK, geringfügige Standortverschiebung oder 

Fundamentänderung
• kein Anlass zur (Über-)Prüfung der Schallimmissionen

Änderung ist schallimmissionsrelevant

• z.B. Typwechsel, Änderung des Betriebsmodus zur Nachtzeit

• Schallimmission muss erneut geprüft werden, es gilt die Sach- und Rechtslage 
zum Zeitpunkt der Entscheidung über Anzeige oder Änderungsgenehmigung
� Interimsverfahren ist anzuwenden

• Änderungsanzeige ist daher idR ausgeschlossen
� Auswirkungen der geänderten Schallemission i.V.m. geändertem 

Ausbreitungsmodell können nur durch Gutachten ermittelt werden, d.h. sie 
sind nicht offensichtlich gering

� Nebenbestimmungen müssen angepasst werden

Änderung von Anlagen nach zwischenzeitlicher 
Einführung des Interimsverfahrens



LAI-Hinweise

• grundsätzlich muss im Rahmen der Baugenehmigung (bzw. auf 
entsprechendem Abstraktionsniveau im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens) die 
Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen geprüft werden

• liegt aus dem WEA-Genehmigungsverfahren bereits Schallgutachten vor, kann 
dies zur Beurteilung genutzt werden

• verringern sich die Abstände nicht wesentlich, entsteht keine Verschärfung der 
bestehenden Immissionssituation
� dies gilt auch nach zwischenzeitlicher Einführung des Interimsverfahrens

• aus Gutachten nach ISO 9613-2 kann Beurteilungspegel nach Interimsverfahren 
konservativ abgeschätzt werden durch Addition von Agr und Cmet sowie 
Subtraktion von 0,4 dB(A) reduziertem Sicherheitszuschlag

• Zahl der Fälle, in denen neues Gutachten erstellt werden muss, kann somit 
deutlich reduziert werden

heranrückende Wohnbebauung



Einführung LAI-Hinweise Stand der Rechtsprechung

Problem: Bund und Länder haben auf ihre Regelungskompetenz   
(=Änderung der TA Lärm) verzichtet, so dass die 
Letztentscheidung über die Anwendung des Interimsverfahrens 
als Abweichung von der TA Lärm bei den Gerichten liegt

Stand der Rechtsprechung
• für die Anwendung des Interimsverfahrens: 

VGH Mannheim, Beschluss vom 19.06.18 - 10 S 186/18
• gegen die Anwendung des Interimsverfahrens: 

OVG Koblenz, Urteil vom 20.09.18 - 8 A 11958/17
VGH Kassel, Beschluss vom 24.01.19 – 9 B 2455/18 

• offen gelassen (Zweifel geäußert): 
OVG Lüneburg, Beschluss vom 08.02.18 - 12 ME 7/18 
VGH München, Beschluss vom 07.05.18 - 22 ZB 17.2088
OVG Saarlouis, Beschluss vom 03.11.17 - 2 B 584/17 



5 Tipps

(1) Minimierung der Hochrechnung der Vorbelastung 

(2) Einzel-WEA versus WEA-Gruppen

(3) Trennen und Abschneiden – aber richtig

(4) richtiges Verständnis der Irrelevanzregelungen

(5) Analyse der Gesamtsituation

zum Umgang mit hochgerechneter Vorbelastung



Tipp 1

• konsequenter Ansatz der Vorbelastung mit dem rechtlich zulässigen Maß an 
Emission
� d.h. entsprechend der Festlegung in der Genehmigung / Angaben in 

Antragsunterlagen (nun nach neuem Modell: Oktavspektrum des der 
Genehmigung zu Grunde liegenden Typvermessungsberichts)

� Sicherheitszuschläge ebenfalls entsprechend der Genehmigung, 
d.h. ggf. bei Alt-WEA keine Zuschläge

� kein Hochrechnen von stall-Anlagen oder nur bis 8 m/s vermessenen WEA, 
sofern Unterlagen mit „niedrigem“ Schallleistungspegel zur Genehmigung
gehören

• bei technischer Ableitung des Emissionsansatzes (d.h. bei Alt-WEA ohne Angaben 
in Genehmigung und Unterlagen) möglichst 3-fach-Vermessungen nutzen

• bei sehr alten und sehr kleinen WEA prüfen, ob ggf. Bezugnahme auf 
Begrenzung auf 45 dB(A)-Richtwert sinnvoll genutzt werden kann

• keine übermäßig konservativen Ansätze für VB-Anlagen jeglicher Art

 Die Rechtsprechung hat den Grundsatz der Berücksichtigung der Vorbelastung 
mit den rechtlich zulässigen Maß an Emission gefestigt. Es besteht durch die
Einführung der neuen LAI-Hinweise kein Anlass, von diesem hilfreichen, 
einfachen und klaren System abzuweichen.

Minimierung der Hochrechnung der Vorbelastung



Tipp 2

• Betrachtung von Einzel-WEA = Vielzahl von Anlagen = Summationseffekt hoch = 
erhöhte Irrelevanz / erweiterter Einwirkbereich (eher) erforderlich

• Betrachtung von WEA-Gruppen = wenige Gruppen = Summationseffekt bereits 
durch Gruppen abgefangen und danach gering = erhöhte Irrelevanz / erweiterter 
Einwirkbereich (eher) nicht erforderlich

• Kombination von Gruppen-Betrachtung und Forderung erhöhter Irrelevanz 
übermäßig

• Einzel-WEA-Betrachtung i.V.m. erhöhter Irrelevanz / erweitertem Einwirkbereich 
nicht durchgehende die „strengere“ Regelung
� 4 WEA à 30 dB(A) = 36 dB(A), d.h. Gruppenbetrachtung mit 

Regeleinwirkbereich von IRW-10 dB ist ab 4 WEA „strenger“
� 9 WEA à 30 dB(A) = 40 dB(A), d.h. Gruppenbetrachtung mit 

Regel-Irrelevanzkriterium von IRW-6dB ist ab 9 WEA „strenger“

Achtung: Betrachteter Windpark sollte immer komplett berechnet werden! Eine IP-
bezogene Beschränkung der Berechnung auf Einzel-WEA, die den IRW um weniger 
als 15 dB unterschreiten kann zu relevanten Unterschätzungen derart führen, dass 
Irrelevanzkriterium der Ziffer 3.2.1 Abs. 3 TA Lärm (IRW+1dB) wieder durch erhöhte 
Zusatzbelastung „aufgefüllt“ werden kann.

Einzel-WEA versus WEA-Gruppe



Tipp 3

• Ausgangspunkt ist die Konzentrationszone / der zusammenhängende Bereich / 
Windpark, in dem sich die beantragten WEA befinden

• restriktiv prüfen, ob es zwingend notwendig ist, räumlich abgesetzten, 
benachbarten Windpark hinzuzurechnen
� UVP-Systematik der überschneidenden Einwirkbereiche (IRW-10 dB) 

völlig ausreichend, kein verschärftes Kriterium erforderlich
� 2x 35 dB(A) = 38 dB(A), d.h. Richtwertüberschreitung ist sicher ausgeschlossen
� 10x 35 dB(A) = 45 dB(A); Einwirkung von 10 oder mehr ganzen Windparks auf 

einen IP ist bereits rein räumlich nicht denkbar
� dabei auch getrennte Betrachtung der Fassaden möglich
� ggf. prüfen ob auch bei gewisser Überschneidung der formalen Einwirkbereiche 

eine Trennung begründet werden kann (keine „richtwertrelevante“ oder 
„entscheidungserhebliche“ Überschneidung der Einwirkbereiche)

• bei zusammenhängenden Riesen-Windparks Unterteilung und Abschneiden 
ebenfalls nach dem Gruppen-Prinzip (statt nach dem Einzel-WEA-Prinzip i.V.m. 
IRW-15 dB-Kriterium)

 Auf diese Weise bleiben Nachbarwindparks, die ggf. aus „kleinen“
Vorbelastungsanlagen in großer Entfernung (= besonders hochgerechnete 
Vorbelastung) bestehen – berechtigterweise – außen vor. Die Situation wird 
überschaubarer ohne etwas zu übersehen.

Trennen und Abschneiden – aber richtig



Tipp 4

• mit Irrelevanzregelungen kann a priori keine schleichende oder verdeckte 
Aufsummierung von kleinen Immissionsbeiträgen verhindert werden; 
im Gegenteil ist die Akzeptanz einer gewissen IRW-Überschreitung durch kleine 
Immissionsbeiträge der Art von Irrelevanzregelung immanent
� Sinn der Regelungen ist stattdessen Prüfung auf kausalen Beitrag zur 

Erheblichkeitsbewertung
� „Betreiberverantwortung“ spricht für Betrachtung von WEA-Gruppen

• Irrelevanzkriterien der Ziffer 3.2.1 Abs. 2 und 3 gelten unabhängig von einander!

• Irrelevanzkriterium der Ziffer 3.2.1 Abs. 2 ist gerade für Situationen gedacht, in 
denen die Vorbelastung den Richtwert (deutlich) übersteigt
� eine bestehende, hohe Überschreitung des Richtwertes ist daher kein 

(unmittelbares, alleiniges) Indiz für die Forderung einer „erhöhten“ Irrelevanz
� unerheblich, ob die hohe Vorbelastung durch eine einzige, besonders laute WEA 

oder durch die Summe einer Vielzahl von WEA verursacht wird
� Irrelevanzkriterium bezieht sich auf die Zusatzbelastung, d.h. bestehende 

WEA anderer Betreiber sind stets Teil der Vorbelastung
� Irrelevanzkriterium bezieht sich immer auf den IRW, nicht auf die tatsächliche VB

• bestehende schalltechnische Problemlagen bei WEA entstanden idR nicht durch 
Anwendung von Irrelevanzkriterien/Einwirkbereich, sondern durch fehlende 
Standards in der Vergangenheit

richtiges Verständnis der Irrelevanzregelungen



Tipp 5

• Analyse der Gesamtsituation:
- Welche WEA verursachen die festgestellte Richtwertüberschreitung ?
- Resultiert diese Überschreitung primär aus (der Hochrechnung) der Vorbelastung?
- Resultiert die Überschreitung aus einzelner problematischer Vorbelastungs-WEA? 
- Welchen Anteil haben die neu beantragten WEA?
- Kann der Antragsteller ggf. eine Verbesserung durch eine Abregelung seiner 

bestehenden Alt-WEA erzielen?

• Führt die Genehmigung der beantragten WEA zu einer Verschlechterung oder 
einer Verfestigung der bestehenden, belasteten Schallsituation? 
Oder handelt es sich um eine Verbesserung der Situation durch Repowering?

• Wie sieht es bei einem gedachten Repowering/Entfall der problematischen 
Vorbelastungs-WEA aus? Würden die heute beantragten WEA dann das Fernziel 
einer Richtwerteinhaltung behindern?

• Ist die Forderung einer erhöhten Irrelevanz der beantragten WEA verhältnismäßig?
� Schallleistungsreduzierung um 5 dB(A) (= Übergang vom 10 dB auf das 

15 dB-Kriterium) führt oftmals nur zu Reduzierungen um wenige Zehntel-dB 

Achtung: Sonderfallprüfung nach Ziffer 3.2.2 TA Lärm erfordert umfassende Bewertung 
aller Umstände des Einzelfalls - eine pauschale Forderung von IRW-15 dB erfüllt dies 
aber gerade nicht!

Analyse der Gesamtsituation statt pauschalen Forderungen



noch Fragen?

m.agatz@kreis-borken.de  02861/82-2356

www.windenergie-handbuch.de


